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Resum 
 
En termes generals, es pot definir l’Eficiència Energètica com la reducció del 
consum d’energia mantenint els mateixos serveis energètics, sense disminuir el nostre 
confort i qualitat de vida, protegint el medi ambient, assegurant el proveïment i 
fomentant un comportament Sostenible al seu ús.  
L’objectiu principal d’aquest treball, és reduir el consum d’energia i terme de 
potència contractat a la Universitat de Vic, aplicant un programa d’estalvi amb mesures 
correctores en el funcionament de les seves instal·lacions o espais. Per tal de poder 
arribar a aquest objectiu marcat, prèviament s’ha realitzat un estudi acurat, obtenint 
tota la informació necessària per poder aplicar les mesures correctores a la bossa més 
important de consum. Un cop trobada, dur a terme l’estudi de la viabilitat de la inversió 
de les mesures correctores més eficients, optimitzant els recursos destinats. L’espai on 
s’ha dut a terme l’estudi, ha estat a l’edifici F del Campus Miramarges, seguint les 
indicacions d’Arnau Bardolet (Cap de Manteniment de la UVIC). Aquest edifici consta 
d’un entresol, baixos i quatre plantes. L’equip de mesura que s’ha fet servir per 
realitzar l’estudi, és de la marca Circutor sèrie AR5-L, aquests equips són 
programables que mesuren, calculen i emmagatzemen en memòria els principals 
paràmetres elèctrics en xarxes trifàsiques.   
Els projectes futurs complementaris que es podrien realitzar a part d’aquest són: 
instal·lar sensors, instal·lar mòduls convertidors TCP/IP, aprofitar la xarxa intranet i 
crear un escada amb un sinòptic de control i gestió des d’un punt de treball. Aquest 
aplicatiu permet visualitzar en una pantalla d’un PC tots els estats dels elements 
controlats mitjançant un sinòptic (encendre/parar manualment l’enllumenat i endolls de 
les aules, estat d’enllumenat i endolls de les aules, consums instantanis/acumulats 
energètics, estat dels passadissos entre altres) i explotar les dades recollides a la base 
de dades. Cada espai tindria la seva lògica de funcionament automàtic específic. 
Entre les conclusions més rellevants obtingudes en aquest treball s’observa: 
• Que és pot reduir la potència contractada a la factura a l’estar per sota de la 
realment consumida.  
• Que no hi ha penalitzacions a la factura per consum de reactiva, ja que el 
compensador funciona correctament.  
• Que es pot reduir l’horari de l’inici del consum d’energia, ja que no correspon a 
l’activitat docent. 
• Els valors de la tensió i freqüència estan dintre de la normalitat. 
• Els harmònics estan al llindar màxim. 
Analitzant aquestes conclusions, voldria destacar les mesures correctores més 
importants que es poden dur a terme: canvi tecnològic a LED, temporitzar 
automàticament l’encesa i apagada dels fluorescents i equips informàtics de les aules 
“seguint calendari docent”, instal·lar sensors de moviment amb detecció lumínica als 
passadissos. Totes les conclusions extretes d’aquest treball, es poden aplicar a tots 
els edificis de la facultat, prèviament realitzant l’estudi individual de cadascuna, seguint 
els mateixos criteris per tal d’optimitzar la inversió. 
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Generally speaking, energy efficiency can be defined as the reduction of energy 
consumption keeping the same energetic services without reducing comfort and quality 
of life always protecting the environment, guaranteeing the supply and encouraging a 
sustainable behaviour. 
 The main aim of this project is the reduction of the energy consumption and the 
demand charge subscribed in the University of Vic implementing a saving plan with 
corrective measures in operating facilities. In order to achieve this aim, an accurate 
study was previously carried out to obtain all information needed to take the corrective 
measures in the most important usage basket. With this information, the viability study 
of investing the most efficient corrective measures optimizing the resources allocated 
was executed. The study was carried in Campus Miramarges F building following 
instructions from Arnau Bardolet (Head of the Maintenance Service of the University of 
Vic). This building consists of an entresol, a ground floor and four floors. The measure 
equipment used was an AR5-L Circutor, which is a programmable that measures, 
calculates and stores in memory the main electric parameters in three-phase networks.  
 Other improvements could be achieved such as installing sensors and TCP/IP 
converter modules, making the most of the intranet and create a SCADA with synoptic 
administration and control from a working point. This application allows the displaying 
in a PC screen of all the states of elements controlled by a synoptic (switch on and 
switch off classroom lighting and plugs, accumulated and instant energy consumption, 
the state of the corridors, etc.) and exploiting data gathered in the database. Every 
area would have its specific automatic operation logic.  
The most outstanding conclusions obtained in this project are the above 
mentioned: 
• Subscribed demand can be reduced in invoice because of being under the 
demand actually consumed.  
• There are not invoice penalty charges for reactive consumption because the 
compensator works properly.  
• The hours of start of energy consumption can be reduced because it does not 
correspond to the teaching. 
• Tension and frequency values are normal.  
• Harmonics are at the threshold of the maximum 
 
Analysing these conclusions, it is worth emphasizing the most important 
corrective measures to be taken: technological change to LED, automatically 
temporization in switching on and switching off fluorescents and computing equipment 
in the classroom according to teaching hours and installing motion sensors with light 
detection in the corridors. All conclusions taken from this project can be developed in 
all faculty buildings, previously having carried out the individualised study of each one 
following the same criteria in order to optimize the investment.    
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1. Memòria descriptiva.  
 
1.1 Objecte del projecte. 
 
El projecte és basa en realitzar un estudi dels consums reals de totes les 
facultats de la UVIC, detectant possibles estratègies per optimitzar l’ús de 
l’energia, a través d’un programa d’estalvi dirigit a reduir el consum d’energia 
elèctrica, així com els costos. Aquest estudi es basa en trobar la bossa més 
important de consum per tal d’aplicar mesures correctores. L’edifici on s’està 
realitzant l’estudi és l’edifici F. 
 
A part d’aquest estudi, també es proposa obrir la possibilitat de realitzar 
diferents projectes, aquests estarien enfocats per equiparar la Universitat de 
Vic amb sistemes de control i gestió autònoms, controlats per algoritmes lògics 
de funcionament amb un escada de control centralitzat. A part de tenir 
totalment la gestió i control automatitzada, s’ha de potenciar els espais 
sostenibles amb energies renovables, donant exemple com a entitat de 
desenvolupament tecnològica. 
 
Per dur a terme aquests dos punts anteriors, s’ha de seguir la normativa vigent 
del Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió REBT (R/D 842/2002) i el camp 
d’aplicació de la instrucció ITC BT 51, que fan referència a les Instal·lacions de 
sistemes d’automatització, gestió tècnica de l’energia i seguretat per vivendes i 
edificis. 
 
En termes generals, es pot definir com la tecnologia encarregada de 
desenvolupar i implantar l’automatització de les instal·lacions habituals en un 
edifici. Incideix en els aspectes de seguretat general, la gestió d’energia, 
confort i comunicacions. 
 
 
1.2  Titular. 
 
El responsable del projecte és l’empresa Sostenibilitat UVIC, S.A, amb seu 
social a Vic, codi postal 08500, C/Verdaguer nº 4 i CiF-64537862. La qual té 
uns 10 anys d’experiència en instal·lacions sostenibles elèctriques.  
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1.3  Situació. 
 
El projecte és realitzarà al Campus Miramarges a l’edifici F, la situació de 
l’edifici F és al Carrer Sagrada Família nº 7, a la ciutat de Vic, amb codi postal 
08500, de la província de Barcelona, tenint en compte les normatives 




      
Campus Torres dels Frares 
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1.4  Antecedents 
 
El motiu d’aquest projecte és degut a les necessitats de Sostenibilitat de la 
UVIC, aquestes necessitats són reduir el consum d’energia, amb el seu 
corresponent estalvi econòmic en el terme variable i fix a la factura, optimitzant 
el funcionament de tots els seus equipaments.   
 
 
1.5  Possibles solucions i solució adoptada 
 
Inicialment he estat plantejant dues opcions: 
 
1. Aplicar directament les mesures correctores, només tenint en compte un 
previ anàlisi de la viabilitat i recuperació de la inversió. 
 
2. Recollir consums reals i posteriorment aplicar les mesures correctores a 
la bossa més important de consums, optimitzant la inversió al consum 
real sense tenir en compte la recuperació d’aquesta. 
 
L’opció o solució triada a estat la segona, ja que d’aquesta manera es pot 
justificar realment en quan ha disminuït el consum després d’haver realitzat les 
mesures correctores de l’opció primera (canvi tecnològic a LED, sensors de 
moviment amb luxímetres als passadissos, automatització d’encesa i apagada 
aules d’informàtica, automatització d’encesa i apagada il·luminació aules 
docents) i finalment reduir la potencia contractada a la factura en terme fix, 
degut a la reducció de la potència necessària. El més important en aquesta 
segona opció, és que es realitzen les mesures correctores depenent el consum 
que tenim i no de la recuperació del capital invertit. Exemple:  
 
• Si s’aplica un canvi tecnològic a LED i la inversió és viable, per que la 
recuperació del capital invertit és de 6 anys i els cost del diner no es 
superior a la TIR. No es dubtaria a realitzar-la però si només l’estalvi 
afecta al 5% de la bossa consumida, possiblement hem d’aplicar altres 
mesures correctores abans. 
 
“Per això és important saber el que consumim abans d’aplicar cap mesura 














- 7 - 
 
1.6  Descripció equip de mesura utilitzat. 
 
L’equip de mesura que s’ha fet servir per realitzar l’estudi és de la marca 
Circutor sèrie AR5-L, aquests equips són programables que mesuren, calculen 
i emmagatzemen en memòria els principals paràmetres elèctrics en xarxes 






• Programació: la programació de l’equip es realitza mitjançant el sistema 
de menús desplegable que fa que aquesta sigui fàcil, còmoda i intuïtiva.  
• Visualització: és mitjançant el seu display gràfic de vidre líquid de 
160x160 píxels retroil·luminat, es pot visualitzar el valor instantanis, 
màxims i mínims de cada paràmetre de cada fase.  
• Bateria Interna: permet realitzar anàlisis sense tenir que connectar 
l’alimentació. 
• Instal·lació: L’analitzador està preparat per poder analitzar tot tipus de 
xarxes elèctriques (monofàsica, bifàsiques, 3 fils i 4 fils). 
• Mesura: de les dades mitjanes dels principals paràmetres elèctrics. Així 
com l’obtenció de valors màxims i mínims. Per realitzar aquestes 
mesures l’analitzador disposa de tres entrades de tensió de C.A i 
quatres entrades d’intensitat C.A (mitjançant pinces amperimètriques./2V 
C.A) 
• Registre: disposa d’una memòria interna de 1Mb on s’aniran registrant 
els diferents paràmetres que mesura o calcula l’analitzador, per poder 
realitzar el darrer bolcat a un ordinador PC. 
• Software: Amb l’analitzador es subministra un potent software de fàcil 
utilització que ajudarà a bolcar la memòria interna a aquest PC i al 
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1.6.1 Característiques tècniques equip de mesura  
 
• Característiques tècniques: 
Tensió d’alimentació: Mitjançant alimentador extern 100 V c.a. – 240 V c.a. 
Freqüència : 50….60 Hz. 
Consum : 15 VA. 
Temperatura de treball : 0 / 40 ºC. 
Altitud ≤ 2.000m 
Humitat de funcionament: 80% per temperatures inferiors a 31ºC, disminuint 
linealment fins 50% a 40ºC 
Circuit de mesura : TRIFÀSIC (3 ó 4 fils), ARON, monofàsic i bifàsic. 
Seguretat : Categoria III- 600 V, segons EN 61010. 
Grau de contaminació: 2 
Ús intern 
 
• Mesura de tensió: 
Rang de mesura : 20 a 500 V c.a. (fase-neutre). 
Canvi d’escala : automàtic. 
Altres tensions : A través de transformadors de tensió. 
Freqüència : 45 a 65 Hz. 
 
• Mesura d’intensitat: 
Rang de mesura: segons pinça. Pinça Flexibles C-FLEX 2000  10 a 2000 A c.a. 
(escala 2000 A) 
Relacions de transformació de tensió i intensitat : programable. 
Unitats de mesura : Canvi d’escala automàtic. 
Rellotge intern amb bateria recarregable: Data i hora. 
Display : LCD; 160 x 160 píxels. (Retroil·luminat) 
Sortida RS-232 : sortida sèrie. 
Memòria interna : 1 Mb. 
 
• Classe de Precisió: 
Corrent : 0,5 % de la lectura +/- 2 dígits. 
Tensió : 0,5 % de la lectura +/- 2 dígits. 
Potència activa : 1,0 % de la lectura +/- 2 dígits. 
Potència reactiva : 1,0 % de la lectura +/- 2 dígits. 
Precisions donades amb les següents condicions de mesura: 
Exclusió dels errors aportats per els transformadors de tensió i d’intensitat externs. 
Rang de temperatures : 5 a 45 ºC. 
Factor de potència : 0,5 a 1. 
Marge de mesura : entre 5 % y 100 %. 
 
• Normes 
EN 60664, EN 61010, EN 61036, VDE 110 , UL 94 
EMISSIÓ ELECTROMAGNÈTICA. 
EN 61000-3-2 (1995), Harmònics. 
- EN 61000-3-3 (1995), Fluctuacions de tensió. 
- EN 50081-2 (1993), Emissió industrial. 
- EN 55011 (1994): Conduïda (EN 55022 - Classe B). 
- EN 55011 (1994): Radiada (EN 55022 - Classe A). 
INMUNITAT ELECTROMAGNÈTICA. 
- EN 50082-2 (1995), Immunitat industrial. 
- EN 61000-4-2 (1995), Descarrega electrostàtica. 
- ENV 50140 (1993), Camp radiat EM de RF. 
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- EN 61000-4-4 (1995), Ràfega de transitoris ràpids. 
- ENV 50141 (1993), RF en mode comú. 
- EN 61000-4-8 (1995), Camp magnètic a 50 Hz. 
- EN 50082-1 (1997), Immunitat domèstica. 
- EN 61000-4-5 (1995), Ona de xoc. 






1.6.2 Tipus de Connexió equip de mesura  
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1.6.3 Sistema utilitzat de mesura 
 





1.7  Estudi edifici F. 
 
L’interruptor general deriva a dos quadres elèctrics on estan diferenciades les 
plantes, degut a que hi ha dues fases constructives de l’edifici F, cadascun dels 
quadres porten una part de cada planta. Això fa que estiguin duplicades les 
proteccions i les línies a cada planta. Pel que fa als gràfics per tal de 
diferenciar-los els identificaré F1 (Fase 1) i F2 (Fase 2).  
 
 
1.7.1 Interruptor General 
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• Potència Consumida 
 
 




• Potència Aparent 
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Conclusions Interruptor General 
 
 
• Tensió: Oscil·la entre 395V i 405V, aquests valors estan dintre de la 
normalitat. 
• Consum: Les fases estan correctament compensades. A la gràfica de 
consum diari es pot observar l’horari d’inici de l’activitat, des de les 5:30 
fins a les 22:30, si l’activitat teòricament s’activa a les 9:00 i s’acaba a 
les 22h, es podria reduir 3 hores aproximadament el consum diari. 
• Freqüència: Oscil·la puntualment entre 50,1Hz i 49,9Hz, aquests valors 
estan dintre de la normalitat. 
• Potència: La potència màxima registrada és de 96KW. Es podria reduir 
la potència contractada sinó s’arriba a aquesta la potència registrada. 
• Potència Aparent: La potència i potència aparent es quasi la mateixa, 
degut a que el compensador de reactiva realitza la seva tasca 
correctament, com es pot observar a la gràfica de Factor de Potència. 
Sinó fos d’aquesta manera la factura, es veuria incrementada amb terme 
de reactiva com a complement que penalitza.  
• Harmònics: És la distorsió de l’ona sinusoïdal de Tensió i d’Intensitat, 
en aquest cas el que s’ha de tenir en compte és el tercer harmònic, ja 
que si sobrepassa el 3% del valor nominal de la Tensió i el 10% del valor 
nominal d’Intensitat (valors marcats pels fabricants de Circutor), això pot 
fer sobreescalfar el neutre fent passar fins a tres vegades la intensitat 
d’una fase per el neutre. L’augment dels harmònics es deu a l’electrònica 
de potència. 
• Factor de Potència:  El factor de potència està dintre els valors segons 
estableix el Reial decret 1164/2001, de 26 d'octubre, l’ energia reactiva 
s'ha d'aplicar a tots els períodes tarifaris, exceptuant el període 3 per a la 
tarifa 3.0A, sempre que el consum d'energia reactiva excedeixi del 33% 
del consum d'activa en el període de facturació o un 0,95 de cosinus de 
fi. En aquest cas no s’arriba a sobrepassar el 0,98. 
• Energia Consumida: Setmanalment hi ha un consum de 5.198Kwh i 
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1.7.2 Interruptor Primera Planta 
 








• Corrent diari 
 
 
• Potència  
 









Conclusions Interruptor Primera Planta F2 
 
• Pel que fa al  Consum a la gràfica diària es pot observar l’horari d’inici 
de l’activitat és de les 5:30 fins a les 22:30, si l’activitat teòricament 
s’activa a les 9:00 i s’acaba a les 22h, es podria reduir 3 hores 
aproximadament el consum diari.  
• La potència màxima registrada aquesta setmana és de 7495w.  
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• Corrent diari 
 
 
• Potència  
 





• Energia F2 
 
 
Conclusions Interruptor Primera Planta F1 
 
• Pel que fa al  Consum a la gràfica diària es pot observar l’horari d’inici 
de l’activitat és de les 5:30 fins a les 22:30, si l’activitat teòricament 
s’activa a les 9:00 i s’acaba a les 22h, es podria reduir 3 hores 
aproximadament el consum diari. S’observa que dilluns i dimarts ja no hi 
havia classes i el consum va ser 0.  
• La potència màxima registrada aquesta setmana és de 3302w.  
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1.7.3 Interruptor Segona Planta 
 























Conclusions Interruptor Segona Planta F2 
 
• Pel que fa al  Consum a la gràfica diària es pot observar l’horari d’inici 
de l’activitat és de les 5:30 fins a les 22:30, si l’activitat teòricament 
s’activa a les 9:00 i s’acaba a les 22h, es podria reduir 3 hores 
aproximadament el consum diari.  
• La potència màxima registrada aquesta setmana és de 6414w. 
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Conclusions Interruptor Segona Planta F1 
 
• Aquestes dades es varen prendre a finals de Juny i principis de Juliol 
quan les classes ja havien finalitzat, degut a això, no es poden extreure 
conclusions valides per manca d’activitat, com es pot observar a la 
gràfica sense consum. S’ha de tornar a repetir la recollida de dades. 
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1.7.4 Interruptor Tercera Planta 
 























Conclusions Interruptor Tercera Planta F2 
 
• Pel que fa al  Consum a la gràfica diària es pot observar l’horari d’inici 
de l’activitat és de les 5:30 fins a les 22:30, si l’activitat teòricament 
s’activa a les 9:00 i s’acaba a les 22h, es podria reduir 3 hores 
aproximadament el consum diari.  
• La potència màxima registrada aquesta setmana és de 5031w. 
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Conclusions Interruptor Tercera Planta F1 
 
• Aquestes dades es varen prendre a principis de Juliol quan les classes ja 
havien finalitzat, degut a això, no es poden extreure conclusions valides 
per manca d’activitat, com es pot observar a la gràfica sense consum. 
S’ha de tornar a repetir la recollida de dades.  
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1.7.5 Interruptor Quarta Planta 
 





















Conclusions Interruptor Quarta Planta F2 
 
• Pel que fa al  Consum a la gràfica diària es pot observar l’horari d’inici 
de l’activitat és de les 5:30 fins a les 22:30, si l’activitat teòricament 
s’activa a les 9:00 i s’acaba a les 22h, es podria reduir 3 hores 
aproximadament el consum diari. S’observa que el dia 28 de Maig no hi 
ha consum ja que era festiu.  
• La potència màxima registrada aquesta setmana és de 4626w. 
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1.7.5.2 Edifici F1 
 
 
Conclusions Interruptor Quarta Planta F1 
• No es va realitzar la recollida de dades, degut a que l’activitat era nul·la. 













































- 35 - 
 
1.8  Factura Edifici F Maig 2012 
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La tarifa contractada per la Universitat en aquest edifici es la Tarifa 3.0A, és la 
tarifa d'accés general per a baixa tensió i potència superiors a 15 KW. A 
aquesta tarifa hem d'addicionar-li els complements per consum d'energia 
reactiva i discriminació horària. La ITC 2794/2007 defineix els períodes horaris 
d'aplicació en els termes de potència i energia 
 
Per a les tarifes  3.0A i d'acord en l'establert en el Reial decret 1164/2001, de 
26 d'octubre, la potència pot controlar-se mitjançant un maxímetre corresponent 
a la contractació en manera 2 . En aquests casos la potència es calculés de la 
següent manera: 
 
• Si la potència registrada està entre el 85% i el 105% de la potència 
contractada, la potència a facturar (Pf) és la potència registrada. 
 
• Si la potència registrada és superior al 105% de la potència contractada, 
la potència a facturar (Pf) és igual al valor registrat més el doble de la 
diferència entre el valor registrat i el valor corresponent al 105 % de la 
potència contractada. 
 
• Si la potència registrada és inferior al 85% de la potència contractada, la 
potència a facturar (Pf) és un valor fixe i igual al 85% de la potència 
contractada. 
 
Segons estableix el Reial decret 1164/2001, de 26 d'octubre, l’ energia 
reactiva s'ha d'aplicar a tots els períodes tarifaris, exceptuant el període 
3 per a la tarifa 3.0A, sempre que el consum d'energia reactiva 
excedeixi del 33% del consum d'activa en el període de facturació 
considerat. 
 
1.9  Conclusions Generals 
 
• Els valors de la tensió i freqüència estan dintre de la normalitat. 
 
• El consum de les fases estan compensats generalment. Una millora que 
es podria aplicar: 
o Ajustar l’encesa dels equipaments a l’horari teòric de l’activitat (a 
les 9:00 inici de les classes i s’acaben a les 22h), això implica una 
possible reducció diària del consum actual d’unes 3 hores 
aproximadament. 
 
• La potència consumida es podria aplicar la següent millora: 
o La potència contractada és de 250 KW i la potència màxima 
registrada és de 96KW. Es podria reduir l’energia del terme fix ja 
que no s’arriba a la potència contractada. 
 
• La potència aparent i potència consumida activa és quasi la mateixa, 
degut a que el compensador de reactiva realitza la seva tasca 
correctament, com es pot observar a la gràfica de Factor de Potència. 
Sinó fos d’aquesta manera la factura es veuria incrementada en una 
penalització amb terme fix potència consumida.  
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• El Factor de Potència: El factor de potència està dintre dels valors 
corresponents, per tal de no aplicar la penalització per consum d’energia 
reactiva en la tarifa 3.0A. 
 
• Els harmònics: els valors estan al llindar de la normalitat, si es 
sobrepassa el llindar s’han d’utilitzar mesures correctores com els filtres. 
 
• Energia Consumida: És l’energia la qual s’han d’aplicar les mesures 
correctores més agressives, per tal de poder reduir la factura. Es 
comprova a la factura que el mes d’Abril el consum ha estat de 18.000 
Kwh. 
 
Entre les conclusions més rellevants obtingudes en aquest treball, voldria 
destacar les mesures correctores aplicables més importants, que es poden dur 
a terme per reduir el consum d’energia i el corresponent estalvi a la factura : 
 
1. Temporitzar l’encesa i apagada dels fluorescent de les aules de 
docència seguint el calendari docent. 
 
2. Temporitzar l’encesa i apagada dels equips informàtics de les aules de 
docència seguint el calendari docent. 
 
3. Canvi tecnològics dels equips d’enllumenat a LED. 
 
4. Sensor de moviment amb detecció lumínica autònoms dels passadissos.  
 






Les tasques realitzades per dur a terme aquest projecte: 
 
1. Definir l’àmbit o espai per realitzar l’estudi de consums energètics, ja que 
la Universitat consta de dos Campus i varis edificis. L’àmbit on s’ha 
realitzat l’estudi es l’edifici F del Campus Miramarges, seguint les 
indicacions Arnau Bardolet (Responsable de Manteniment UVIC).  
 
2. Comprovar setmanalment els consums del interruptor General i 
interruptors Generals de cada Planta amb l’equip de mesura Circutor 
AR5-L. 
 
3.  Transferir les dades recollides a un PC portàtil dels interruptors General 
i interruptors Generals de cada planta setmanalment del equip de 
mesura, amb el software Power Vision v1.7c per poder explotar les 
dades. 
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4. Comprovar setmanalment de cada planta els consums de les línies 
d’endoll/llum i repetir les dades obtingudes de les plantes del Edifici F2 
amb l’equip de mesura Circutor AR5-L. Pendent de realitzar en els 
propers mesos de Setembre, Octubre, Novembre i Desembre.  
 
5. Transferir les dades recollides a un PC de cada planta setmanalment del 
equip de mesura, amb el software Power Visión v1.7c per poder explotar 
les dades. 
 
6. Extreure conclusions amb les dades obtingudes a l’edifici F i efectuar les 





Es podrien realitzar diferents projectes, aquests estarien enfocats a 
automatitzar la Universitat de Vic amb sistemes de control i gestió autònoms, 
controlats per algoritmes lògics de funcionament amb un escada de control 
centralitzat. 
  
1. Control i gestió autònoms per controlar la calefacció a traves de Gasoil o 
Electricitat depenent la temperatura exterior, per tal d’obtenir un estalvi 
energètic. 
 
2. Control i gestió autònoms per controlar l’encesa de l’enllumenat dels 
passadissos, depenent la intensitat lumínica d’aquesta. 
 
3. Control consums energètics instantanis i acumulats en cada edifici. 
 
4. Control i gestió autònoms per controlar l’aturada dels endolls de les 
aules informàtiques. 
 
Aquests quatre punts tindrien un punt comú recollida de la informació, 
transmissió i tractament d’aquesta: 
 
 Sensors dissenyats per rebre la informació d’una magnitud 
exterior i transformar-la en una altre magnitud elèctrica, que 
podem quantificar i manipular.  
 
 Concentrador TCP/IP de senyals de tipus entrada digital/analògica 
i sortides digitals. Les entrades/sortides digitals son contactes 
lliures de tensió i les entrades analògiques solen ser de 4 a 20mA. 
 
 Xarxa intranet amb VLAN per poder distribuir la informació fins al 
punt de tractament (Servidor amb algoritmes de control i gestió). 
 
 Servidor i Escada de control i gestió. 
 
A part al tenir tota aquesta informació centralitzada i poder-la manipular ja sigui 
de forma automàtica o manual, es podria emmagatzemar en una base de 
dades per poder-se explotar.  Aquest aplicatiu ha de permetre  visualitzar en 
una pantalla d’un PC, tots els estats dels elements controlats mitjançant un 
sinòptic. 
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2. Plànols. 
2.1 Plànol situació i emplaçament. 
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2.2 Plànol distribució per planta. 
Entresol 
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2.3 Plànol esquemes elèctrics. 
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3. Anàlisi de la Inversió. 
 
La inversió que consisteix en canviar un tub fluorescent de vapor de mercuri 
que té actualment per un tub fluorescent de LED. 
 
Les dades per prendre la decisió són les següents: 
 
• Fluorescent normal val 2,98 €, té una potència de 36w i una vida física 
• mitjana de 15.000 hores. 
• Fluorescent LED val 39,32 €, té una potència de 22w i una vida física de 
50.000 hores. 
• El cost del kw.hora és de mitjà aproximadament 0.15 € 
• Llum encesa 12 hores diàries, 5 dies a la setmana i 50 setmanes l’any 
(de les 52 setmanes que té l’any). 
• Es preveu una inflació general del 2,5%, mentre que la inflació que 
afecta l’energia elèctrica i la de la bombeta és del 2% en ambdós casos. 
• D’altra banda es preveu un cost del diner del 4% constant. Disposició 
addicional dissetena de la Llei 39/2010 de Pressupostos Generals del 
Estat per el 2011. BOE 23/12/10. 
• S'analitza la inversió en un horitzó temporal de 15 anys com a màxim. 
Passat aquest temps es considera liquidat el projecte. És a dir, encara 
que realment la inversió projectada pogués continuar més enllà d'aquest 
horitzó, es simula el seu acabament i es recuperen els actius pel valor 
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0   2,98 € 39,32 € -36,34 € -36,34 € 0,00 € 2,98 € 39,32 € -36,34 € -36,34 € -36,34 € 
1 6,30 €     6,30 € -30,04 € 6,43 € 0,00 €   6,43 € 6,18 € -30,16 € 
2 6,30 €     6,30 € -23,74 € 6,55 € 0,00 €   6,55 € 6,06 € -24,10 € 
3 6,30 €     6,30 € -17,44 € 6,69 € 0,00 €   6,69 € 5,94 € -18,15 € 
4 6,30 €     6,30 € -11,14 € 6,82 € 0,00 €   6,82 € 5,83 € -12,32 € 
5 6,30 € 2,98 €   9,28 € -1,85 € 6,96 € 3,29 €   10,25 € 8,42 € -3,90 € 
6 6,30 €     6,30 € 4,45 € 7,09 € 0,00 €   7,09 € 5,61 € 1,71 € 
7 6,30 €     6,30 € 10,75 € 7,24 € 0,00 €   7,24 € 5,50 € 7,21 € 
8 6,30 €     6,30 € 17,05 € 7,38 € 0,00 €   7,38 € 5,39 € 12,60 € 
9 6,30 €     6,30 € 23,35 € 7,53 € 0,00 €   7,53 € 5,29 € 17,89 € 
10 6,30 € 2,98 €   9,28 € 32,63 € 7,68 € 3,64 €   11,32 € 7,65 € 25,54 € 
11 6,30 €     6,30 € 38,93 € 7,83 € 0,00 €   7,83 € 5,09 € 30,62 € 
12 6,30 €     6,30 € 45,23 € 7,99 € 0,00 €   7,99 € 4,99 € 35,61 € 
13 6,30 €     6,30 € 51,53 € 8,15 € 0,00 €   8,15 € 4,89 € 40,51 € 
14 6,30 €     6,30 € 57,83 € 8,31 € 0,00 €   8,31 € 4,80 € 45,31 € 
15 6,30 €     6,30 € 29,65 € 8,48 € 0,00 €   8,48 € 4,71 € 50,02 € 
Rati VAN/Inversió Actualitzada 1,38 €/€ invertit TIR' 18,84% 
    
La inversió es viable perquè recuperem el capital invertit en sis anys “Pay-Back” i el cost del diner esta per sota de la TIR. Com es 
pot observar s’extreu un guany net de 1,38 € per un € invertit. Tenim tres límits per a la vida de la inversió, és a dir, tres causes per 
les quals hem de considerar que la inversió es donarà per conclosa i deixarà de generar fons: 
 
1.- Acabament de la vida física 
2.- Acabament de la vida comercial 
3.- Acabament de la vida tecnològica o obsolescència 
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3.2 Característiques equips utilitzats 
 
Els fluorescents utilitzats per realitzar l’anàlisi de la inversió son el següents:  
 








3.3 Beneficis tecnologia LED 
 
• Estalvi de fins un 50% comparat amb un tub fluorescent convencional. 
• Vida física fins a tres vegades superior al tub estàndard. 
• Tecnologia LED de Philips, no conte mercuri substàncies perilloses. 
 











Esquemes i Factures 
Departament de Manteniment de la UVIC 
 
Catàlegs Materials utilitzats en la Inversió 
http://www.ecat.lighting.philips.es/l/oem/led-systems/led-tubes/master-ledtube-
ga/58466/cat/#t=Overview 
http://www.ecat.lighting.philips.es/l/lamparas-profesionales/lamparas-fluorescentes/tl-
d/master-tl-d-super-80/26179/cat/ 
 
